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PRUFBERICHT

Dleser Prifbericht elnschlieflich der enthaltenen Priffergebnisse glilt ausschlieBlich filr den/die vorllegenden Priifgegenstand/-gegenstinde und den
Umfang der durchgefiihrten Untersuchungen. Auf Probenahme, Lagerung und Transpert bis zur Ubergabe an die AGES hatte dle Priifstelle kelnen
EInfluss, sofern die Prebenahime nicht durch die AGES erfolgte und nachstehend dekumentiert ist. Dle Messunsicherhelt, die sich aus der Probenahme
erglbt, ist nicht In der erwelterten Messunsicherhelt (sofern angegeben) berlicksichtigt, sofern nicht ausdriicklich anders angegeben. Dleser Prifbericht
darf grundsatzllch nur Im Gesamten vervialféltigt und nur mit Zustimmung der AGES weltergegeben oder veréffentlicht werden, welters darf nichts
hinzugefiigt werden, Es gelten dle AGB der AGES.

Auftragsnummer: 24133961

Kundennummer: 6204586

Externe Kennung: T24-00872

Datum des Auftrages: 15.10.2024

Rechnungsempfanger: Marktgemeinde Erlauf, Melker Strafe 1, 3253 Erlauf

Priifbericht ergeht an: Land Niedergsterreich p.A. Amt der NO Landesregierung
Land Niedergsterreich p.A. Amt der NO Landesregierung / Datei iiber
Schnittstelle :

Marktgemeinde Erlauf

Probenummer: 24133961-001

Externe Probenkennungs: T24-00872.11

Probe eingelangt am: 15,10.2024

Probenart: Privatprobe

Untersuchungsgegenstand: Trinkwasser

Kategorie / Matrix: nicht desinfiziertes TW

Aufiragsgrund; Routineuntersuchung - unbehandeltes Trinkwasser + Untersuchungsumfang
Untersuchungsauftrag: nicht desinfiziertes Trinkwasser

Untersuchungsumfang: laut Parameterlista

Probenahmestelle;

Anlagenbezeichnung: ) WVA Erlauf GS2-WL-495

Anlagen-Id: WL-495

Probenahmestelle; Ortsnetz Erlauf, Bereich Zentrum, Gemeindeamt Kiiche
Probestellen-Nr.: N3292485R3

Probenahmedatum: 14.10.2024

Probenahme durch: AGES

im Auftrag des Instituts: Ja

Probenehmer: Rene Ruhmer

Witterung bei der Probenahme: sonnig

Lufttemperatur (°C): 12,0

Osterreichische Agentur fiir Gesundheit und Ernihrungssicherheit GmbH
Spargelfeldstrae 191 | A-1220 Wien

www.ages.at | Reglstergericht: Handelsgericht Wlen | Firmenbuch:FN 223056z
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Leitung: Dr. Bemd Reich!

Untersuchung von-bis: 15.10.2024 - 21.10.2024

Probenahmeinformation:

Parameter i .. - .. Ergebnis - N K
Untersuchungsumfang .

Untersuchungsumfang R - RoutinemaBige Kontrolle 1
Herkunft des Trinkwasser Es handelt sich um Misch- oder Wechselwasser. 1
Riickschluss auf Beschatfenheit beim  Diese Untersuchung [Asst einen Rlckschluss auf die Beschaffenheit 1
Verbraucher beim Verbraucher zu.

Riickschluss auf Diese Untersuchung lasst keinen Riickschluss auf die L
Grundwasserbeschaffenheit Grundwasserbeschaffenheit zu.

Angewendete . .

Wasseraufbereitungsverfahren keine Wasseraufbereltung 1
Verteilte Wassermenge 200,0 m3/d 1
Versorgungsumfang : Gemeindewasserversorgung I
Priifergebnisse:

Parameter . - L “Ergebnis - IPW . PW - Enheit |N| K
Messungen vor Ort

Wassertemperatur 15,2 grd C 2
pH Wert (vor Ort) 7,01 6,50 - 9,50 3
Leitf&higkeit (vor Ort) 433 max. 2500 pS/om 4
Farbung (vor Ort) farblos, klar 5
Geruch (vor Ort) ohne Besonderheiten 3
Bodensatz (vor Ort) kein Bodensatz 5
Mikrobiologische Parameter

koloniebildende Einheiten bei 22°C

Bebriitungstemperatur 0 max. 100 . KBE/mI 6
koloniebildende Einheiten bei 37°C

Bebriitungstemperatur 0 max. 20 KBE/m| 5
Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100ml 7
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/100m| 7
Intestinale Enterokokken 0 max. 0 KBE/100m! 8

Allfllig verwendete Abkirzungen;

IPW ......... Indikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. .. nicht auswertbar N ... Hinwels auf nicht akkreditlertes Verfahren
PW Parameterwert ("Grenzwert") X ... Yerfahren nicht akkreditiert
< [Wert]... nicht bestimmbar {unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]} K ... Kemmentar

Osterrelchische Agentur fir Gesundhelt und Erndibrungssicherhelt GmbH | SpargelfeldstraBe 191 | A-1220 Wien
www.ages.at | Registergericht: Handelsgericht Wlen | Firmenbuch:FN 223056z
BAWAG P.S.K, | IBAN: AT85 6000 0000 9605 1513 | BIC/SWIFT: BAWAATWW | UID:ATU 54088605
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Leitung: Dr. Bernd Reichl

Probenummer: 24133961-002

Externe Probenkennung: T24-00872.12

Probe eingelangt am: 15.10.2024

Probenart: Privatprobe

Untersuchungsgegenstand: Trinkwasser

Kategorie / Matrix: nicht desinfiziertes TW

Auftragsgrund; Routineuntersuchung - unbehandeltes Trinkwasser 4 Untersuchungsumfang
Untersuchungsauftrag: nicht desinfiziertes Trinkwasser

Untersuchungsumfang: laut Parameterliste

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung: WVA Erlauf GS2-WL-495

Aniagen-Id: WL-495

Probenahmestelle: Ortsnetz Erlauf Bereich Niederndorfstrae 35, Keller
Probestellen-Nr.: N18655672

Probenahmedatum: 14.10,2024

Probenahme durch: AGES

im Auftrag des Instituts: Ja

Probenehmer: Rene Ruhmer

Untersuchung von-bis: 15.10,2024 - 21.10.2024

Probernahmeinformation:

Parameter PR .. . Ergebnis o IN K
Untersuchungsumfang

Untersuchungsumfang R - RoutinemaBige Kontrolle i
Herlanft des Trinkwasser Es handelt sich um Misch- oder Wechselwasser., i
Rickschluss auf Beschaffenheit beim  Diese Untersuchung l&sst einen Riickschluss auf die Beschaffenheit g
Verbraucher beim Verbraucher zu.

Riickschluss auf Diese Untersuchung lasst keinen Rickschluss auf die i
Grundwasserbeschaffenhait Grundwasserbeschaffenheit zu.

Angewendete . .

Wagsseraufbereitungsverfahren keine Wasseraufbereitung 1
Verteilte Wassermenge 200,0 m3/d 1
Versorgungsumfang Gemeindewasserversorgung 1

Priifergebnisse:

Parameter - - . Ergebnls . - IPW . - PW - <Einheit | N| K
Messungen vor Ort

Wassertemperatur 15,2 grd C 2
pH Wert (vor Ort) 7,73 6,50 ~ 9,50 3
Leitfahigkeit (vor Ort) 433 max. 2500 uS/cm 4
Féarbung (vor Ort) farblos, klar 5
Geruch {vor Ort) chne Besonderheiten 5
Bodensatz {vor Ort) kein Bodensatz 5

Mikrobiclogische Parameter
koloniebildende Einheiten bei 22°C

Bebriitungstemperatur 4 max. 100 KBE/ml 6
koloniebildende Einheiten bei 37°C

Bebriltungstemperatur 2 max. 20 KBE/ml &
Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100m! 7

Osterreichische Agentur fiir Gesundhelt und Erndhrungssicherheit GmbH | SpargelfeldstraBa 191 | A-1220 Wien
www.ages.at | Registergericht: Handelsgericht Wien | Flrmenbuch:FN 223056z
BAWAG P.S.K, | IBAN: AT85 6000 0000 9605 1513 | BIC/SWIFT: BAWAATWW | UID:ATU 54088605
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Leitung: Dr. Bernd Reichl

Parameter , - -Ergebnis - IPW PW Einheit |[N| K
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/100ml 7
Intestinale Enterokokken 0 max. 0 KBE/100m| 8
Allfsfiig verwendete Abkiirzungen;

PW ......... Indlkatorparameterwert ("Rlchtwert™) n. ... hicht auswertbar N ... Hinwaeis auf nicht akkreditiertes Verfahran

PW ......... Parameterwert ("Grenzwert") ¥ ... Verfahren nicht akkreditiert

< [wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]} K ... Kommentar

Osterrelchische Agentur fili Gesundheit und Ernhrungssicherheit GmbH | Spargelfeldstrafie 191 | A-1220 Wien
www.ages.at | Reglstergericht: Handelsgerlcht Wien | Firmenbuch:FN 2230562
BAWAG P.S.K. | IBAN: AT85 6000 0000 9605 1513 | BIC/SWIFT: BAWAATWW | UID:ATU 54088605
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Leitung: Dr. Bernd Reichl

Probenummer: 24133961-003

Externe Probenkennung: T24-00872.13

Probe eingelangt am: 15.10.2024

Probenart: Privatprobe

Untersuchungsgegenstand: Trinkwasser

Kategorie / Matrix: nicht desinfiziertes TW

Auftragsgrund: Routineuntersuchung - unbehandeltes Trinkwasser + Untersuchungsumfang
Untersuchungsauftrag: nicht desinfiziertes Trinkwasser

Untersuchungsumfang: faut Parameterliste

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung: WVA Edauf GS2-WL-495
Aniagen-Id: WL-495

Probenahmestelle: Crisnetz Knocking, Feuerwehrhaus
Probestellen-Nr.: N3293332R3

Probenahmedatum: 14.10.2024

Probenahme durch: AGES

im Auftrag des Instituts: Ja

Probenehmer: Rene Ruhmer

Untersuchung von-bis: 15.10.2024 - 21.10.2024

Probenahmeinformation:

Parameter ' L ~ Ergebnis - .f o o [N K
Untersuchungsumfang

Untersuchungsumfang R - RoutinemaBige Kontrolle 1
Herkunft des Trinkwasser Es handelt sich um Misch- oder Wechselwasser. 1
Riickschluss auf Beschaffenheit beim  Diese Untersuchung ldsst einen Rlckschluss auf die Beschaffenheit 1
Verbraucher beim Verbraucher zu.

Riickschluss auf ‘ Diese Untersuchung l8sst keinen Rilckschluss auf die 1
Grundwasserheschaffenheit Grundwasserbeschafferheit zu.

Angewendete . .

Waqsseraufbereitungsverfahren keine Wasseraufbereitung 1
Verteilte Wassermenge 200,0 m3/d 1
Versorgungsumfang Gemeindewasserversorgung 1

Priifergebnisse;

Parameter S Frgebnis T IPW PW . Einheit |N| K
Messungen vor Ort

Wassertemperatur 15,2 grd C 2
pH Wert {vor Ort) 8,16 6,50 - 9,50 3
Leitfahigkeit {vor Ort) 436 max. 2500 KS/cm 4
Farbung (vor Ort) farblos, klar 5
Geruch (vor Ort) ohne Besonderheiten 5
Bodensatz (vor Ort) kein Bodensatz 5

Mikrobiologische Parameter
kolonlebildende Einheiten bei 22°C

Bebriitungstemperatur 0 max. 100 KBE/ml 6
kalonleblldende Einheiten bei 37°C

Bebriitungstemperatur 2 max. 20 KBE/ml
Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100m|

Osterrelchische Agentur fiir Gesundhe't und Erndhrungssicherheit GmbH | Spargelfeldstrabe 191 | A-1220 Wien
www.ages.at | Reglstergericht: Handelsgericht Wlen | Firmenbuch:FN 223056z
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Leitung: Dr. Bernd Reichl

Parameter - ' - - Ergebnis CIPW O PW Einheit = | N| K
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/100ml 7
Intestinale Enterckokken 4] max. 0 KBE/100mi 8
Alfféflig verwendele Abkiirzungen:

IPW ......... Indikatorparameterwert ("Richtwert"} n.a. .. nicht auswestbar N ... Hinwels auf nicht akkreditlertes Vetfahren

PW e Parameterwert ("Grenzwert") X ... Verfahren nicht akkreditiert

< [Wert)... nicht bestimmbar {unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K ... Kemmentar

Kommentarea {Verwendete Untersuchungsverfahren):
1)  Inspektion elner Wasserversorgungsaniage: Festiagung des Untersuchungsumfanges
Fxt.Norm: EN IS0 19458:2006; IS0 5667-5:2)06

2)  Bestimmung der Temperatur lm Wasser
Ext.Morm: ONORM M 6616:1994-03, Dok.Code: 7508

3.  Besdmmung des pH-Wertes
Ext.Norm: EN 1SO 10523:2012-02, Dok,Code: 7512

4}  Bestimmung der elektrischen Leitfahigkelt {Bezugstemperatur: 20°C)
Ext.Norm: EN 27888;1993-09, Dok.Code! 7511

5)  Methoden und Ergebnisangabe zur Beschieibung der SuBeren Beschaffenhelt elner Wasserprabe
Ext.Norm: ONORM M 6620:2012-12, Dok,Code: 8689

6.) Quantitative Bestimmung der kubtivierbaren Mikroorganlsmen
Ext.Norm: EN IS0 6222:1999-05, Dok.Code: 10643

7 Nachwels und Ziihlung von Escherichla coli und coliformen Bakterlen - Membranfilwationsverfahiren
Ext.Norm: EN IS0 9308-1:2017-01, Dok-Code: 10649

8)  Nachwels und Z&hlung von Intestinalen Enterokokken - Membranfiltrationsverfahren
Ext.Norm: EN ISO 7899-2:2000-04, Dok.Code: 10639

Zeichnungsberechtigt:

Dipl.Ing. Dominik Zauner-Fréhlich e.h, ~~--- Ende des Priifberichts ----=
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Leitung: Dr. Bernd Reichl
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GUTACHTEN

Das Wasser aller im Rahmen des Auftrags beprobten Entnahmestellen ENTSPRICHT im Rahmen des
durchgefiihrten Untersuchungsumfanges jeweils den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften.

Gutachter:

Dipl.Ing. Dominik Zauner-Frghlich

AuR6iggxjiHvbpgLELijRz2GEHUSAfu7YRFZzBR70X25870xjT5gmxsuLJIVLEIUUNAOTe2r3G
+Z10wH6ybcuZ/P50nInPOv2hS324TItszVLGQKaHqvdBhXB+pHAM03d702DZ+y1ETsGQ/Bgo2
Signaturwert yMmxn /Qkw7D1povBNbgAl6vrFehTxvAEtdSVoVQs+FY//Hls3cFLwRURCZT442e5¢c8Ys0sqged
DDKFxYIDjzH1ZvDNgEI01lyd9dCLlyQuHpfX1bBqlw0T3Wl4rFpoVRIC+XKAKP/Xcnvt5reSHL
tJzoKGeiEHEf887i2+1WrhtQOpYF4SJIM/DHENKQ7gLs2pVEhKRA==

serialNumber=586178147653 CN=Agentur fiir Gesundheit
Unterzeichner und Ernahrungssicherheit GmbH C=AT

MEENT Ly B g o - "
Q&fﬁﬁu"“&g‘? Datum/Zeit-UTC 2024-10-21T05:30:222Z
&

JF’
F: ‘f’-«"fg' CN=a-sign-corporate-07,0U=a-sign-corporate-07, O=A-
! ; i i -
o \q( % | Aussteller-Zertifikat Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr.
-
AGES !
L

Datenverkehr GmbH,C=AT
@ Serien-Nr. 419848915
AMTSSIGNATUR

Methode urn:pdfsigfilter:bka.gv.at:binaer:v1l.1.0

| Parameter etsi-bka-moa-1.0

Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Prifinformation Informationen zur Priifung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks
finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at
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